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2,5

220

220

220

220

220

220

220

A

A

Iluminação Interna

Chuveiro

T N A B C

T
E
R
R
A

N
E
U
T
R
O

50A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 (220/380V)

QUADRO DE CARGAS

8

9

10
11

12

1

2

7

2

1 32

2,5

2,5

6,0

220

220

220

220

B

C

C

B

Iluminação Interna

Tomadas

Tomadas

Tomadas

Total 22.080,0 50 3X10 380 ABC

6 1

1

1

1
13

14

15

16

4.400,0

1.600,0

1.600,0

1.600,0

2,62

20,00

2,5

2,5

2,5

2,5

6,0

220

220

220

220

A

A

C

B

Ar condicionado

Ar condicionado

Ar condicionado

Ar Condicionado

1

1

1

1

7

Reserva

580,0

580,0

700,0

700,0

200,0

1.600,0

5.500,0

1.600,0

4.400,0

560,0

20,00

6

6

6

6

6

6

32

A

A

A

A

A

6

Iluminação Externa

Chuveiro

Ar condicionado

Ar condicionado

T N A B C

T
E
R
R
A

N
E
U
T
R
O

3F #35mm²
N  #35mm²
T  #35mm²

125A

1.1/4

1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL

CONDUTORES
PRINCIPAIS
3 FASES  #16mm²
1 NEUTRO #16mm²
1 TERRA  #16mm²

CONDUTORES PRINCIPAIS
3 FASES  #10mm²
1 NEUTRO #10mm²
1 TERRA  #10mm²

100W 350W 600W 1600W 4400W

POTÊNCIA
(VA)

FATOR
POTÊNCIA

1.463,92 0,97

DISPOSITIVO
DR (30mA)

POTÊNCIA
(VA)

FATOR
POTÊNCIA

630,43 0,97

DISPOSITIVO
DR (30mA)

16

4.400,00 1,00

4.400,00 1,00

4.400,00 1,00

4.400,00 1,00

1.904,76 0,84

8,661.904,76 0,84

8,660,84

8,661.904,76 0,84

8,660,84

8,661.904,76 0,84

1.670,10 0,97
989,69 0,97

1.413,04 0,92

4.456,52 0,92

6.826,09 0,92

494,85 0,97

65,5343.130,43 0,92

16

25

32

8,66 161.904,76 0,84

8,66 326.300,61 0,84

8,66 161.904,76 0,84

4.400,00 1,00

4.400,00 1,00

8,661.904,76 0,84

8,661.904,76 0,84

8,661.904,76 0,84

10

10

10

630,43 0,97

371,13 0,97

760,87 0,92

760,87 0,92

217,39 0,92

577,32 0,92

36,4624.000,00 0,92

16

16

32

32

2,5

6,0

2,5

10

32

10

32

10

6,0

6,0

6,0

32

32

32

32

1

6.300,61

6.300,61

NEUTRO - AZUL CLARO 
FASE - VERMELHO OU MARROM 
TERRA - VERDE OU VERDE COM AMARELO

CORES DOS 
     FIOS

OBSERVAÇÕES:
1. SEÇÃO DO CONDUTOR NÃO ESPECIFICADO, CONSIDERAR DE 2,5 mm²
2. ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO, USAR O DE 25mm OU 3/4"

PONTO DE LUZ (LUM. FLUORESCENTE 2X40W)

PONTO DE LUZ PLAFON BASE E-27 COM LAMPADA LED
PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 2X40W)

DIÂMETRO NOMINAL DO ELETRODUTO EM MILÍMETROS

ELETRODUTO EMBUTIDO PISO

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

SEÇÃO DO CONDUTOR EM mm²     #

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOPOLAR

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE (DR)

3. TOMADA NÃO ESPECIFICADA, CONSIDERAR 100W

PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUM. FLUORESCENTE 1X20W)

SIMBOLOGIA
LEGENDAS

DESCRIÇÃO

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL
CAIXA DE PASSAGEM

TOMADA ALTA INST. 2,20 m DO PISO ACABADO

TOMADA P/ ARCONDICIONADO

TOMADA MÉDIA INST. Á 1,30 m DO PISO ACABADO

TOMADA DE USO ESPECÍFICO
INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO 

INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES

INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES

a
b
a b

c

INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO + TOMADA  

INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES + TOMADA  

MED QUADRO DE MEDIÇÃO

TOMADA BAIXA INST. Á 0,30 m DO PISO ACABADO

NOTAS:
1. NA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS A LIGAÇÃO DOS FIOS DEVEM
SER COM CONEXÃO DIRETA SEM O USO DE TOMADAS E PLUGUES.
2. OS PROJETOS DEVERÃO SER REVISADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO
E READEQUADO, QUANDO NECESSÁRIO, COM BASE NAS NORMAS DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DA REGIÃO.

TOMADA PARA CHUVEIRO INST. 2,20 m DO PISO ACABADO

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 20X20CM

ALIMENTACAO TELEFONE - PVC           1"

CAIXA DE ENTRADA MODELO PADRÃO DA CONCESSIONARIA

HASTE DE COBRE 3,0 metros

CAIXA EM CONCRETO(30x30x30), COM TAMPA

ELETRODUTO PVC      1.1/4"

VAI PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR

ELETRODUDO PVC 32 mm 

ELETRODUTO PVC

POSTE DE CONCRETO ARMADO 

ELETRODUTO PVC             1"

CONDUTOR DE COBRE ISOLADO

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA

COM ISOLADOR CERÂMICO

CONDUTOR MULTIPLEXADA

RECOMENDADO PELA CONCESSIONARIA  

NIVEL DO TERRENO

OBS: ESQUEMA GRAFICO ORIENTATIVO 
Para a sua execução deverá ser consultada as normas da concessionária

MURETA DA FRENTE DA EDIFICAÇÃO

Projeto Elétrico
ESCALA: 1:50
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FILTROFI

HIDRÔMETROHD

MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMQ

LAVATÓRIOLV

PIA DE COZINHAPC

REGISTRO DE GAVETARG

REGISTRO DE PRESSÃORP

TUBULAÇÃO QUE DESCE

TORNEIRA DE JARDIMTJ

TANQUETQ

TUBULAÇÃO QUE SOBE

VASO SANITÁRIOVS

Notas:
1. O projeto deverá ser revisado por profissional

habilitado e readequado, quando necessário,
com base nas normas da concessionária de
abastecimento de água da região.

2. Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido,
resistentes, duráveis e ótima estanqueidade.

3. Os tubos e conexões deverão ser soldados entre
si com adesivo plástico e não poderão ser
aquecidos ao fogo.

VÁLVULA DE RETENÇÃOVR

ÁGUA FRIAAF

MICTÓRIOMc

NORTE

25

RG

Altura de pontos d'água

DH

FI

MQ

LV

PC

RG

RPTQ
MC

VS

Piso acabado
Medidas em metro

Projeto Água Fria
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DETALHE ABRIGO GLP

VISTA A

VI
ST

A 
B

PF
-3

VISTA B

BOTIJÃO DE GÁS

VISTA A

Impermeabilização + Azulejo

Grade de ferro
PF - 2

Tubo multicamada

Mangueira de gás flexível

NOTAS:
1. Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser

totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
2. Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
3. Os tubos não poderão ter emendas.
4. Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as

recomendações do fabricante.
5. O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

SIMBOLOGIA

LEGENDAS
DESCRIÇÃO

TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE

DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA

VR

VR VÁLVULA REGULADORA DE GÁS

VÁLVULA ESFERAVE

VE

16 - VALA 70CM PROFUNDIDADE ENVELOPADO CONCRETO 20X15CM

VE

VEGLP

16

NORTE

PF-2

Radier armado

laje armada com malha

Gás
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Sala para Direção
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Sala de Convivência
A=30,62 m²

Ambulatório
A=8,00 m²

Circulação
A=8,52 m²

Despensa
A=2,32 m²

pilar 35x10 (4X∅10, ∅5 C/ 12)

pilar 30x11,50 (6X∅10, ∅5 C/ 12)

pilar 40x11,50 (6X∅12,50, ∅5 C/ 12)

pilar que morre 20x20cm  

sapata 50x50cm (∅8 c/ 10, malha)

sapata 100x120cm (∅10 c/ 12, malha)

(4X∅12,50, ∅5 C/ 12)

DIMENSÕES DAS ARMAÇÕESESPECIFICAÇÃO

V1 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø10MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

V2 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/10MM

V3 15X40 (BALDRAME)
ARMAÇÃO 4Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

SP1  50X50
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM

SP1  100X120
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM

PILARES

DETALHA GENÉRICO
DA DISTRIBUIÇÃO
DAS BARRAS

FUNDAÇÕES
ESCALA: 1:50
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DIMENSÕES DAS ARMAÇÕESESPECIFICAÇÃO

V1 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø10MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

V2 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/10MM

V3 15X40 (BALDRAME)
ARMAÇÃO 4Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

SP1  50X50
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM

SP1  100X120
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM

PILARES

DETALHA GENÉRICO
DA DISTRIBUIÇÃO
DAS BARRAS
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PA-1
ACESSO

AO
BARRILETE

pilar 35x10

pilar 30x11,50

pilar 40x11,50

VIGA 1

VIGA 2

VIGA 2 COM REFORÇO
DE 2 BARRAS ∅12,50

ESPESSURA 16CM

ESPESSURA 16CM

ESPESSURA 16CM

NEGATIVO LAJE
45 x Ø6,3mm C/20cm
Comprimento 2m

NEGATIVO LAJE
45 x Ø6,3mm C/20cm
Comprimento 2m

laje não identificada e:12cm

NÍVEL FORRO
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DIMENSÕES DAS ARMAÇÕESESPECIFICAÇÃO

V1 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø10MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

V2 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/10MM

V3 15X40 (BALDRAME)
ARMAÇÃO 4Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

SP1  50X50
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM

SP1  100X120
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM

PILARES

DETALHA GENÉRICO
DA DISTRIBUIÇÃO
DAS BARRAS

pilar 35x10

pilar 30x11,50

pilar 40x11,50

VIGA 1

VIGA 2

VIGA 2 COM REFORÇO
DE 2 BARRAS ∅12,50

laje não identificada e:12cm
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pilar 35x10

pilar 30x11,50

pilar 40x11,50

VIGA 1

VIGA 2

VIGA 2 COM REFORÇO
DE 2 BARRAS ∅12,50

laje não identificada e:12cm

DIMENSÕES DAS ARMAÇÕESESPECIFICAÇÃO

V1 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø10MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

V2 11,50X45 (AÉREA)
ARMAÇÃO 6Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/10MM

V3 15X40 (BALDRAME)
ARMAÇÃO 4Ø12,50MM
ESTRIBO: Ø5 C/12MM

SP1  50X50
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM

SP1  100X120
ARMAÇÃO MALHA 10X10
Ø8MM
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DA DISTRIBUIÇÃO
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Despensa
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laje inclinada passando 15cm para
fora em todos os lados

ACESSO
AO

RESERVATÓRIO
(SEM

PORTA)

NÍVEL COBERTURA BARRILETE
ESCALA: 1:50
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Cumeeira

Cobertura em Laje Impermeabilizada
I:2%

0.165

Calha

NORTE

TERÇAS  EM  MADEIRA DE LEI 6X12CM

ALINHAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS PONTALETES
FORMADOS POR MADEIRA DE LEI 6X16CM  PARA PONTALETE +

6X12CM PARA OS BERÇOS E 5X6CM PARA MÃO FRANCESA DA TERÇA E
CONTRAVENTAMENTO DOS PONTALETES

NORTE

TELHA ONDULADA
TERÇA

PONTALETE

MÃO FRANCESA

BERÇO

6X12

no min. 40 cm

BERÇO 6X12

MÃO FRANCESA 5X6

PONTALETE 6X16

CUMEEIRA

OBS: Unidade de
medida em cm

DETALHAMENTO PONTALETES

DETALHAMENTO TELHADO
ESCALA: 1:50
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